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N°45689 - 06/09/2014 - FRANCE - 68 - SOULTZBACH-LES-BAINS
D35.13 - Distribution d'électricité
Vers 7 h, une explosion se produit sur un transformateur électrique 20 000 V dans un lotissement. Les riverains
tentent d'éteindre le départ de feu avant l'arrivée des secours. Les pompiers mettent en place un périmètre de
sécurité de 50 m puis refroidissent l'équipement. Les services de l'électricité confirme une pollution par des
polychlorobiphényles (PCB) de 320 ppm dans les rejets gazeux. Ils remettent sous tension le lotissement à l'aide
d'un groupe électrogène. Un médecin examine les personnes exposées aux PCB : 5 riverains et 7 pompiers. Leurs
vêtements sont consignés par double emballage et pris en charge par une société privée.
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