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e g Priorité DREAL O~ [ AE RINp OAutre
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Activité principale : tri, transit et regroupement de déchets dangereux ainsi que de métaux et alliages, ferreux et
non ferreux.

Date du contréle : 21 mai 2020

Inspecteur ;[N

Type de controle

Oinspection planifiée

[inspection annoncée
Inspection circonstancielle

[X]mspection inopinée

Circonstances du controle

[ IPlainte
CAutre :

Incendie du 21 mai 2020

[JPlan de contrdle de la DREAL
X]Incident/Accident du 21 mai 2020

Thémes du contréle -

Principales installations controlées :

«  zones de stockage des déchets non dangereux en mélange, des déchets de papiers cartons et des déchets
de plastiques,

+ ouvrage de traitement des eaux,

«  point d’obturation du rejet des eaux pluviales de la zone de I’ établissement concernée par |'incendie.

Référentiel du contrdle :

«  arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter n° 2013351-0006 du 17 décembre 2013,
« les procédures de mise en demeure et de sanctions administratives sont listées en annexe L

Personne rencontrée et fonction

Nom Société Qualité
TRIGENIUM Directeur Geénéral
SDIS 74 Capitaine des sapeurs pompiers
SDIS 74 Lieutenant des sapeurs pompiers

+  Exploitant, Maire d’ Annecy, DIRECCTE 74 (Inspection du travail)
+  DREAL : Chrono, subdivision DI.

Copies
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Constats de I’inspection

I - Contexte : la société TUMBACH puis la société TRIGENIUM ont été autorisées a exploiter, sur un site d’une
surface de 2,5 hectares situé 10, route de Vovray a Annecy, par arrété préfectoral du 1*aoft 1988, des activités de
regroupement, transit, tri et de récupération de déchets, de métaux et de VHU. Les prescriptions réglementant ces
activités ont été mises a jour par arrété du 17 décembre 2013.

L’objet de la présente visite était de déterminer les conditions de survenue de I'incendie du jeudi 21 mai 2020, ses
conséquences sur I’environnement et les enseignements qui peuvent en &étre tirés,

I — Incendie du 21 mai 2020

Circonstances et déroulement : L inspection des installations classées a été avertie 4 18h20 le 21 mai 2020 de la
survenue d’un incendie, encore en cours, sur le site de la société TRIGENIUM, 10 route de Vouvray a Annecy.
Lors de la visite réalisée le jour méme a 20h30, les échanges avec B Dicctcur Général
de I'entreprise, et des représentants du SDIS nous ont permis d’établir la chronologie des événements suivante :

+  Peuavant 17h30, — a regu un appel téléphonique d’un de ses collaborateurs qui
avait été prévenu par la société de télé-gardiennage d’un départ de feu dans I’établissement d’Annecy,

e _a appelé les pompiers et s’est rendu sur le site ot il est arrivé vers 17h45. Les services de
secours arrivés quelques minutes avant n’avaient pas commencé I’extinction. 11 a donc pu actionner le
ballon obturateur pour retenir les eaux d’incendie sur site et éviter leur rejet au milieu naturel.

+  D’apres les constats réalisés par I’exploitant et les pompiers au début du sinistre, le feu a pris dans le
stock de déchets non dangereux en mélange et s’est propagé au stock de déchets de plastiques et de big-
bags situé a quelques métres contre le batiment des métaux non ferreux et, dans une moindre mesure, a
quelques balles de papiers et cartons. Précisons que le sinistre n’a pas concerné de déchets dangereux.

- Les pompiers nous ont dit avoir redouté que le feu ne se propage a I’intérieur du batiment des métaux non
ferreux ot se trouvait également une quantité importante de papier, précisant que si le feu avait pénétré
dans ce batiment fermé, il aurait été beaucoup plus difficile a combattre.

+  Les pompiers nous ont indiqué la chronologie suivante :

o 17h45 : arrivée sur site,
o 19h22 : feu circonscrit,
o 19h40 : maitre du feu.

[ls nous ont en outre précisé qu’un volume d’eau d’extinction d’environ 600 m? avait ét¢ utilisé.

Origines du sinistre - & ce jour, les causes de I’incendie sont inconnues. Le feu s’est déclaré a plusieurs dizaines
de métres de la cloture extérieure, rendant peu vraisemblable un acte de malveillance depuis la voie publique. Par
ailleurs nous a indiqué que les derniers apports de déchets avaient eu lieu la veille, mercredi 20
mai 2020, vers , soit environ 24 heures avant I’incendie. Sans pouvoir exclure cette éventualité, la
probabilité qu’un objet incandescent, présent dans les déchets entrants, soit responsable d’un départ de feu est
faible. La malveillance aprés intrusion sur le site ne peut en revanche étre exclue. ||| | SN rovs « indiqué
qu’un examen des enregistrements de la vidéo surveillance serait effectué prochainement.

III — Constats réalisés lors de ’inspection
L’inspection a porté sur la partie du site ou s’est déroulé I'incendie.
HI-1— Yolumes de déchets présents et conditions de stockage

Déchets non dangereux en mélange : le volume de déchets non dangereux d’ou est parti I'incendie était
d’environ 700 m* pour un volume autorisé de 1 800 m®. Lors de notre visite du site, environ 300 m* de déchets qui
n’avaient pas briilé étaient séparés des 400 m® atteint par les flammes. Les déchets étaient toujours sous le
batiment ouvert ol ils étaient stockés initialement (Voir photos en annexe II). Le sol de ce batiment était inondé
sur plusieurs centimétres par les eaux d’extinction de I’incendie.

Déchets de plastiques - le stock de déchets de films plastiques et de big-bags d’environ 500 m? (Voir photos en
annexe 11) pour un volume autorisé par Iarticle 1.3 de I’arrété d’autorisation du 17 décembre 2013 précité de
140 m?. Ce stockage a pris feu vraisemblablement suite & I'incendie survenu dans les déchets non dangereux.

Déchets de papiers et carton : le volume total de carton et de journaux et revues présents sur le site ¢taient de
I’ordre de 200 m? pour un volume autorisé par I’article 1.3 de I’arrété d’autorisation du 17 décembre 2013 précité
de 800 m?® pour le carton et 400 pour les journaux et revues.
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En revanche, nous avons constaté la présence dans le batiment initialement destiné aux métaux non ferreux
d’environ 700 m® de déchets de papier. Précisons tout d’abord que ce déchet n’est pas explicitement mentionné
par 'arrété d’autorisation du 17 décembre 2013 dans les déchets admis sur le site. 11 ne prévoit en effet,
concernant le papier, que les journaux et revues. Cet écart pourrait paraitre secondaire et de pure forme. Toutefois,
dans le cas présent, il semble que le papier relativement fin et absorbant stocké a I’abri ne pourraient pas &tre
soumis aux intempéries au risque de se dégrader rapidement sous I’action de la pluie. Ce déchet de papier ne peut
donc étre stocké sur le site dans les conditions actuelles de son exploitation.

Précisons que lors de I’inspection réalisée le 12 février 2019 suite & un précédent départ de feu survenu le 11
février 2019, nous avions déja constaté un dépot de papier dans ce batiment et nous avions écrit dans notre rapport
d’inspection :

« la modification des conditions d'exploitation consistant dans le stockage dans le batiment d'une partie
importante des volumes de papiers et cartons n'a pas fait I'objet d'une demande de | ‘exploitant apportant les
éléments justifiant son caractére acceptable. Il convient notamment de souligner que le secteur du stockage n’est

accessible que par une issue unique et que nous ne disposons d'aucun élément pour juger des conséquences d'un
éventuel incendie, aucune étude ni aucune consultation du service d'incendie et de secours n'ayant été réalisée »

L’exploitant n’a tenu aucun compte de ces éléments. Précisons qu’a cette époque, le transit de carton, journaux et
revues était suspendu par I’arrété préfectoral 2018-0072 du 26 juillet 2018 et que Mme la secrétaire générale avait
confirmé cette suspension par courrier du 13 février 2019 enjoignant la société TRIGENIUM de faire application
de cette suspension.

Le plan joint en annexe IH présente les différentes zones de transit des déchets, 11 apparait qu’aucun déchet de
papiers n’est prévu dans le batiment des métaux non ferreux.

11I-2 - Constats relatifs a I’incendie

La partie du site dédiée aux déchets non dangereux présentait des flaques d’eau d’incendie et de mousse attestant
de Pobturation de I’exutoire des caux pluviales.

Un manométre surmontant le poste de rejet ot le ballon obturateur avait été actionné mentionnait une pression
traduisait le confinement des eaux d’incendie (Voir photos en annexe 1I).

Nous avons également ouvert le tampon de I'organe de traitement des eaux. Le niveau était haut et aucun
écoulement n’était visible.

D’aprés ces constats, les eaux d’extinction étaient bien confinées sur le site.

III — Conséquences du sinistre

Sur les eaux suﬁeritcielles - les eaux d’extinction étaient confinées sur le site. D aprés les informations apportées
par Je ballon obturateur a pu étre actionné avant I’extinction de I'incendie. A I'issue de
P’inspection, nous avons demandé par courrier électronique a I’exploitant de faire pomper de toute urgence les
eaux d’extinction, avant les pluies attendues le samedi 23 juin 2020. Nous n’avons regu aucune réponse.

Le sinistre n’a eu aucun impact sur les eaux superficielles. Nous contacterons les services départementaux de
PAFB pour confirmer I’absence d’impact constaté notamment sur le Thiou qui est I’exutoire de la zone
industrielle de Vovray. En revanche il convient, pour ne pas créer de pollution différée que les eaux d’extinction
soient pompées au plus vite.

Sur Uatmosphére - lors de I’inspection, les pompiers nous ont indiqué qu’aucune intoxication au monoxyde de
carbone n’avait été constaté sur leurs équipes d’intervention et qu’aucune évacuation de personnes séjournant
autour de ’établissement n’avait été nécessaire. Précisons que le site est implanté la zone industrielle historique
d’Annecy et entourés d’activités industrielles et commerciales, de quelques habitations légéres et de la montagne
du Semnoz recouvert d’une forét. Compte tenu de ces éléments et du contexte industriel de Iétablissement,
I’impact du sinistre sur I’atmosphére ne nous parait significatif.

Sur Poutil industriel - nous avons constaté que le batiment ouvert sous lequel les déchets non dangereux
transitaient était endommagé en toiture, les plaques en plastique translucides ayant fondu.

Par ailleurs, il n’était pas possible de déterminer si la structure métallique du batiment pouvait avoir été affaiblie
par les flux thermiques et si elle était apte a étre réutilisée en I’état, notamment pour résister aux charges
exceptionnelles telles que le vent ou la neige.
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IV — Avis de ’inspection des installations classées

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, I’exploitation du site est notablement ralentie. D’aprés nos constats,
P’origine de I'incendie est sans rapport avec une quantité de déchets trop importante. Toutefois, la quantité de
plastiques et de big-bags supérieure 2 la limite autorisée a conduit & une aggravation de la situation, le feu s'étant
propagé des déchets en mélange vers ces déchets de plastique.

Par ailleurs, la présence irréguliére de déchets de papiers dans le batiment fermé destiné aux métaux non ferreux
aurait pu aggraver trés notablement le sinistre, comme nous ’ont indiqué les pompiers.

Ces écarts nous paraissent devoir faire I’objet de mises en demeure.
]

Par ailleurs, il appartient a ’exploitant de rechercher les causes de I'incendie et de faire des propositions pour
éviter le renouvellement d’un tel sinistre.

Enfin, Météo France prévoit des précipitations pour samedi 23 mai & 14h00. Nous proposons en conséquence de
prescrire ce pompage 4 titre de mesure d’urgence avant samedi 23 mai 2020 a 12h00.

Suites données par I’inspection

[XIObservations ou non conformités a traiter par courrier

XIProposition de suites administratives (APMD, amende administrative, consignation, suspension.)
[IProposition de renforcement, modification ou mise a jour des prescriptions

Autre : proposition d’arrété de mesures d’urgence.

Synthése des suites : cette visite a mis en évidence des non-conformités qui conduisent I’inspection a proposer
les suites ci apres.

I — Nous proposons 4 Monsieur le Préfet de :

- faire application des dispositions de Particle L.512-20 du code de I’environnement en prescrivant par
arrété préfectoral de mesure d urgence :

o le pompage avant le samedi 23 mai 2020 & 12h00 de I’intégralité des eaux d’extinction de ’incendie
du 21 mai 2020, incluant, en tant que de besoin, le nettoyage des parties souillées du site et des
canalisations de ses réseaux internes, afin de garantir dés la fin de 1’opération, un rejet des eaux de
pluie conformes aux dispositions de 'article 2.4.4 de I’arrété préfectoral d’autorisation du 17
décembre 2013,

o la transmission des documents attestant du pompage de lintégralité des caux d’extinction de
I’incendie ainsi que de leur élimination en tant que déchets liquides. Il conviendra en particulier de
préciser : le volume pompé, la société missionnée pour le pompage ainsi que la nature du traitement
et I’établissement qu’il a missionné a cette fin.

- faire application des dispositions du point I de I’article L.171-8 du code de I’environnement en mettant
en demeure I’exploitant de respecter sous un délai de 15 jours article 1.3 de I’arrété préfectoral
d’autorisation n°2013351-0006 du 17 décembre 2013 en :

o respectant la liste des déchets susceptible d’étre acceptés sur le site et notamment en n’acceptant pas
de papiers autre que les journaux et revues,

o faisant évacuer du site et traiter dans des filidres autorisées le papier présent dans le batiment de
stockage des métaux non ferreux,

o respectant la quantité de films plastiques de 140 m’, autorisée sur le site

Dans ce cadre, la société TRIGENIUM transmettra les documents attestant du traitement des déchets de
papiers et de films plastique évacués du site dans des filieres diment autorisées.

11 — Nous demandons par courrier a I’exploitant de transmettre sous un délai de 15 jours :

> en application de I'article R.512-69 du code de I’environnement, nous demandons a la société
TRIGENIUM de nous transmettre un rapport d’accident précisant les circonstances et les causes de
P’incendie du 21 mai 2020, les effets sur I’environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou a long terme. Dans ce méme
cadre, il conviendra également de préciser si des opérations ont été nécessaires sur le décanteur
lamellaire afin de garantir ses performances nominales de traitement des effluents,

o les documents attestant du traitement des déchets concemnés par I'incendie dans des filieres
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autorisées.
Nous joignons des projets d’arrétés reprenant nos propositions.

Conformément aux dispositions de I'article L.171-8 II du code de I’environnement, I’exploitant a été invité par
courrier a faire connaitre sous un délai de 15 jours les observations que les sanctions administratives proposées
par le présent rapport appellent de sa part. Une copie de ce courrier est jointe.

En revanche, nous proposons la signature de I'arrété de mesures d’urgence sans consultation préalable de
’exploitant.

L’inspecteur de I'environnement Vérificateur et approbateur
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ANNEXE II au rapport de ’inspection du 21 mai 2020

Déchets plastiques en cours d’extinction

4
Déchets non dangereux briilés
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Papier stocké dans le batiment de stockage des métaux non ferreux
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